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Введение 
Высоковольтные измерительные преобразователи тока и напряжения, предназначенные для 
измерений в высоковольтных линиях электропередачи (ЛЭП) высокого напряжения представля-
ют собой устройства, эксплуатируемые в широком диапазоне климатических условий, что при-
водит к необходимости оценки дополнительных составляющих погрешности преобразователя.  
Температурная стабильность коэффициента передачи для подобных измерительных преобразо-
вателей является одной из важнейших характеристик.  
При разработке высоковольтного делителя напряжения необходимо иметь возможность 
оценки температурной погрешности измерительного преобразователя на этапе проектирования. 
Результаты данной оценки позволяют определиться с конструкцией делителя и выбрать вхо-
дящие в него компоненты на этапе проектирования с целью минимизации температурной по-
грешности. 
Для анализа влияния температуры на коэффициент передачи емкостного делителя напряже-
ния использовался метод Монте-Карло. 
 
1. Математическая постановка задачи 
При изменении температуры изменяется емкость конденсаторов, входящих в состав высоко-
вольтного делителя напряжения. Зависимость емкости от температуры, обычно характеризуется 
температурным коэффициентом емкости (ТКЕ). ТКЕ – относительное изменение емкости при 








где ΔС – изменение емкости, вызванное изменением температуры на ΔТ. Таким образом, зависи-
мость емкости от температуры может быть выражена линейной функцией 
н.у( ) (1 ТКЕ ),C Т С T    
где ΔТ – изменение температуры относительно нормальных условий, н.уС  – емкость при нор-
мальных условиях. ТКЕ применяется для характеристики конденсаторов с практически линейной 
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При проектировании измерительных преобразователей, имеющих широкий интервал ра-
бочих температур, требуется оценивать температурную нестабильность коэффициента пере-
дачи. Для высоковольтных преобразователей по ГОСТ МЭК Р 60044-7–2010 установлена ме-
тодика оценки температурной нестабильности. Данная оценка предполагает необходимость 
экспериментальной проверки метрологических характеристик преобразователя по крайним 
точкам диапазона рабочих температур. Однако исследуемая погрешность является сложной 
функцией, которая может иметь точки экстремума в исследуемом диапазоне, что приводит к 
неправильной оценке. В статье рассматривается оценка температурной нестабильности емко-
стного масштабирующего преобразователя напряжения методом Монте-Карло. В статье при-
ведены эмпирические зависимости емкости пленочных конденсаторов от температуры. Полу-
чены зависимости дополнительных погрешностей от температуры. Получена оценка зависи-
мости дополнительной погрешности преобразователя от разности температур плеч делителей. 
Также оценена дополнительная погрешность преобразователя. 
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зависимостью емкости от температуры. Однако
типов конденсаторов. 
Для конденсаторов, имеющих нелинейную зависимость емкости от температуры, и для
денсаторов с большими изменениями емкости от воздействия температуры окружающей среды в 
спецификациях нормируются относительное изменение емкости в рабочем диапазоне температур 
или в виде графика зависимости емкости от температуры.
ТКЕ конденсатора очень сильно зависит от материала диэлектрика между обкладками. И
менение толщины диэлектрика, зависимость диэлектрической проницаемости от температуры, 
изменение площади обкладок, вызывают изменение емкости конденсатора. 
Рассматривается набор конденсаторов 
ние до 2 кВ. Производитель указывает, что изменение емкости, вызванное изменением темпер
туры, у данных конденсаторов, не будет превышать 5
до +105 °С [1]. 
Гистограмма распределения ТКЕ выборки конденсаторов представлена на рис. 1.
зом, емкости конденсаторов одного типа представляют собой случайные функции температуры. 
Схема рассмотренного высоковольтного емкостного делителя напряжения приведена на 
рис. 2. 
 
Рис. 1. Гистограмма распределения температурного коэффициента емкости конденсаторов
Рис. 2.
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 ТКЕ указывается в спецификациях не для всех 
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   
где m – число конденсаторов в низковольтном плече; n – число конденсаторов в высоковольтном 
плече.  
Так как коэффициент деления будет откалиброван при температуре соответствующей нор-
мальным условиям, то ошибка, вызванная температурной нестабильностью емкости, будет опре-
деляться как влияние изменения номиналов емкости при изменении температуры. Определим 








    
Эмпирическая зависимость емкости от температуры при исследовании 300 конденсаторов 
при оценке степени полиномиальной модели методом группового учета аргументов имеет ли-
нейную зависимость, что позволяет рассматривать зависимость коэффициента передачи от тем-
пературы как 
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(2) 
Для определения наличия точек экстремума на интересующем нас температурном диапазоне 
был использован метод Монте-Карло. 
 
2. Метод решения задачи 
Для оценки данной погрешности преобразователя в силу сложной стохастической зависимо-
сти в МИ 2083‐90 рекомендуется использовать метод приведения статистических характеристик 
параметров к выходному значению функции преобразования [2]. Однако данный метод неэффек-
тивен при сложной зависимости параметров, так как при каждой вычислительной операции объ-
емы итоговых выборок и время вычисления увеличиваются.  
Метод статистических испытаний Монте‐Карло [3] лишен подобных недостатков. Метод 
Монте‐Карло относится к классу численных методов, моделирующих псевдослучайные число-
вые последовательности с характеристиками известного закона распределения измеряемого 
параметра [4].  
Метод Монте-Карло хорошо подходит в качестве замены стандартному методу приведения, 
так как за счет уменьшения размерности исходной выборки значений при сохранении закона 
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распределения влияющих параметров уменьшается время расчета статистических параметров 
интересующей нас случайной величины. При этом точность метода будет определяться погре
ностью полученной относительной частоты. Точность моделирования при исследуемом колич
стве точек 100 000 не превышает 0,01
 
3. Анализ полученных результатов
При моделировании была получен
сти коэффициента передачи емкостного делителя напряжения от температуры. Данная завис
мость приведена на рис. 3. 
Рис. 3. Зависимость размаха значений температурной погрешности от температуры
 
Полигоны распределений полученных погрешностей при температурах от 
ны на рис. 4. 
 
Рис. 4. Полигоны распределения относительной температурной погрешности 
от 20 до –40 °С (слева) и от 20 до 40
 
Было проанализировано поведение коэффициента передачи (1, 2) на интересующем нас уч
стке температур. Данная зависимость не имела точек экстремума для всех случайно сгенерир
ванных комбинаций, что позволяет оцен
изменения температуры.  
Таким образом, получено, что максимальная температурная ошибка составит 0,0014
отклонении температуры на каждые 10
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Однако следует заметить, что при нормальном режиме исп
зователей температура ЛЭП примерно на три градуса выше температуры окружающей среды, и 
это вызовет перепад температур в высоковольтном и низковольтном плечах делителя [5]. Данное 
влияние можно оценить, приняв температуру равн
грешностей при температуре низковольтного плеча на 3 градуса выше температуры высок
вольтного плеча при граничных рабочих температурах представлены на рис. 5.
 
Рис. 5. Полигоны распределений температурной 
выше температуры нагрева низковольтного, для температур окружающей среды 
 
При наибольшем отклонении температуры от нормальных условий наблюдается большее 
влияние разности температур плеч на ошибку. Зависимость отклонения от разности температур 
на рис. 6. 
 
Рис. 6. Зависимость температурной погрешности при температуре 
 
Таким образом, видно, что погрешность будет зависеть от
ду компонентами преобразователя. При расчете получена оценка наиболее критичного случая: 
когда температура всех конденсаторов высоковольтного плеча отличается от температуры низк
вольтного плеча на фиксированную величину.
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ользования данного вида преобр
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Выводы 
Проверена возможность оценки температурной нестабильности емкостного масштабирую-
щего преобразователя напряжения с помощью метода Монте-Карло.  
По результатам численного эксперимента получены полигоны распределения температурной 
погрешности высоковольтного емкостного делителя напряжения с погрешностью определения 
частоты вхождения в каждый интервал 0,01 %. Построены зависимости при различных темпера-
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While designing the measurement transducer, that has wide range of working temperatures, it is 
important to evaluate instability of temperature coefficient of transmission. For high-voltage trans-
formers according to GOST R IEC 60044-7 established method of estimating temperature instability. 
This estimate suggests experimental verification of metrological characteristics of the converter at 
the extremes of the operating temperature range. However, the error that we explore is a complex 
function. This function may include an extremum in the tested range, resulting in an incorrect evalua-
tion. This article discusses the evaluation of thermal instability by Monte-Carlo method. Error esti-
mation was produced for different temperatures. The dependences of additional errors from the tem-
perature are obtained. 
Keywords: Monte Carlo method, temperature instability, high-voltage divider. 
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